
   
   

 
 

 

Siikajoki, Meijerisaaren asemakaavaluonnos 
 
Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Elenian verkkoa oheisen suuntaa antavan  liitekartan mukai-
sesti. Työskenneltäessä ja rakennettaessa nykyisten sähköverkon rakenteiden läheisyyteen 
tulee huomioida sähköturvallisuuden edellyttämät etäisyysvaatimukset. Rakentamisen vähim-
mäisetäisyysvaatimus 20 kV ilmajohtoon on sivusuunnassa mitattuna 5,22 m reunimmaisista 
johtimista ja puistomuuntamoon 8 m muuntamon ulkoseinistä mitattuna. 
 
Elenian nykyisille rakenteille ei kaavaan jo merkittyjä puistomuuntamoa ja 20 kV ilmajohtoa 
lukuun ottamatta ole tarkoituksenmukaista varata johtoalueita, mutta pyydämme huomioi-
maan, että mahdollisista ylimääräisistä johtomuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset laskute-
taan työn tilaajalta. Elenialla ei ole muuta huomauttamista asemakaavaan tai esitettyihin 
maankäyttöratkaisuihin. 
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Yhteyshenkilö: Henri Toijala Puhelin: 040 674 3220 

Sähköposti: henri.toijala@elenia.fi   
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